50Hz, 230/400V, In=63A
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X| X| Xl X1 X1 X X2 X2
Numer obwodu 7 2 3 4 o1 02 03 04 51 52
Zasi//a]l_n’e Zas%/]/'e Qchronnik Sygnalizacja Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Rezerwa Gniazdo Gniazdo
. F1.2/TPW F2.2/TPW p.przepigciowy napigcia pomieszczenia | pomieszczenia | pomieszczenia wtykowe wtykowe
Nazwa odbioru RGnN RGnN rozdzielni RGnN|  transf. T—1 transf. T-2 serwisowe serwisowe
Sekcja 1 Sekcja 2 J—fazowe 1-fazowe
Moc zainstalowana [kW] - - — - - - 5,0 0,4
Typ przewodu YKYz0 YKYzo - LgY —— - - - YDYzo YDYzo
Przekréj [mm %] 5x10 5x10 - 1.5 - - - -= 5x2,5 Ix2,5
UWAGI: TRYB
1. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z innymi dokumentami projektu. PRACY Awari
2. Harmonogram wykonania prac uzgodni¢ ze stuzbami ESV S.A. Tryb normalny \A.Ila”? Awaria
3. Wszystkie zmiany oraz niejasnosci powinny by¢ uzgodnione z projektantem. - praca na zasTl_alnla T-lorazT-2
4. Wszystkie rozwigzania systemowe, technologiczne i materiatowe powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty i atesty oraz zasilaniu z T-1
powinny by¢ wykonane scisle wg polecen producenta i aprobaty. APARAT
5. Rozdzielnica RPW-AC w obudowie metalowej min. IP3x. Q1 .
6. Zasilanie rozdzielnicy RPW-AC - od dotu. sasilanie zamknigty otwarty otwarty
7. Wyprowadzenie kabli z rozdzielnicy RPW-AC - w gore / dot. Q2 -
8. Istniejace obwody instalacyjne potrzeb wiasnych stacji przedtuzy¢ z wykorzystaniem przelotowych muf kablowych / puszek hermetycznych Jasilanie otwarty zamknigty otwarty

9.

10.
11.
12.

13.
14.

z kompletem zaciskéw dostosowanych do typu i przekroju przedtuzanego kabla.

Elewacje rozdzielnicy opracowac na etapie prefabrykacji.

Wszystkie dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z polskimi przepisami, a roboty prowadzone zgodnie z polskimi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje lokalizacji wszystkich urzadzen elektrycznych z innymi instalacjami.

Wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce nalezy potaczyc z systemem potaczen wyréwnawczych.

Wszystkie przewodzgce czesci obce podtaczy¢ do szyny uziemiajacej.

Podtaczenie urzadzen wykonac zgodnie z DTR danego urzadzenia.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

0,4kV - Uktad TN-C-S
Samoczynne wytaczenie zasilania
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