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Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3

N
PE

M
4

63A, 4P-S1.1

1-4,PE
-X

Zasilanie

1

10

Z T-1

YKY 4x10

1

4

5-8,PE
-X

Zasilanie

2

10

Z T-2

YKY 4x10

2

3

C20-F3.1

4

Typ 1+2

Iimp=12.5kA
Up=1.2kV,-F3.2

Ogranicznik przepięć

3

--

--

--

3

B20-F4.1

3 230V-P4.1

Sygnalizacja napięcia

4

--

--

--

3

B16-F5.1

9-12,PE
-X

Oświetlenie

5

--

--

--

3

B16-F6.1

13-16,PE
-X

Gniazda

6

--

--

--

230V

3

B16-F7.1

17-20,PE
-X

Zasilanie

7

--

--

YDY
3x2,5

analizatora sekcji I

3

B16-F8.1

21-24,PE
-X

Zasilanie

8

--

--

YDY
3x2,5

analizatora sekcji II

3

B16-F9.1

25-28,PE
-X

Zasilanie

9

--

--

YDY
3x2,5

TP sekcji I

3

B16-F10.1

29-32,PE
-X

Zasilanie

10

--

--

YDY
3x2,5

TP sekcji II

3

B16-F11.1

33-36,PE
-X

L1L2L3

N
PE

E07

Przystosować do oplombowania

Zasilanie

11

--

--

YDY
3x2,5

napędu wył. Q1
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Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3

N
PE

3

B16-F12.1

37-40,PE
-X

3

B16-F13.1

41-44,PE
-X

3

B16-F14.1

45-48,PE
-X

E07

3

B16-F15.1

37-40,PE
-X

Rezerwa

15

--

--

--

3

B16-F16.1

41-44,PE
-X

Rezerwa

16

--

--

--

3

B16-F17.1

45-48,PE
-X

Rezerwa

17

--

--

--

Rezerwa

14

--

--

--

Zasilanie

13

--

--

YDY
3x2,5

napędu wył. Q3
Zasilanie

12

--

--

YDY
3x2,5

napędu wył. Q2


